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Opracowanie zawiera : 
 
I. Opis techniczny  
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
2. Materiały wykorzystane do opracowania. 
3. Geotechniczne warunki posadowienia 
4. Opis ogólny budynku 
5. Opis elementów konstrukcyjnych budynku. 
6. Izolacje i ochrona antykorozyjna 
7. Normy i literatura. 
8. Uwagi końcowe. 
 
II. Rysunki 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - KONSTRUKCYJNEGO 
PRZEBUDOWY I REMONTU CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ 

BUDYNKU PAWILONU ADMINISTRACJI W 
ZAKRESIE KUCHNI SZPITALNEJ SZPITALA 

IM. SZCZEKLIKA W TARNOWIE – PAWILON NR II 
 

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
 

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny przebudowy i 
remontu części istniejącego budynku pawilonu administracji w zakresie  kuchni szpitalnej  
na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, nr 
ewidencyjny dzialki 137/1. 
1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych i materiałów wg 
obowiązujących norm, w świetle prawa budowlanego i przepisów, zgodnie ze sztuką 
budowlaną.  
Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszą zapewnić bezpieczne użytkowanie 
budynku. 
1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku. 
W skład opracowania wchodzą: 
- opis techniczny 
- rysunki      
 

2. Materiały wykorzystane  do opracowania. 
 

2.1. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej. 
2.2. Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura. 
 

3. Geotechniczne warunki posadowienia 
 

Temat opracowania, jego charakter, oraz cel nie wymaga informacji o warunkach 
gruntowych. Zakres opracowania nie zmienia przeznaczenia pomieszczeń, a co za tym 
idzie również obciążenia na istniejące fundamenty. 

 
 

4. Opis ogólny istniejącego budynku, oraz części projektowanej 
  

Istniejący obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty 
stropodachem wentylowanym.  
Budynek w rzucie prostokątny o wymiarach około 12,60x41,50m 
Budynek wykonany w technologii mieszanej, prefabrykowanej z elementami 
żelbetowymi wylewanymi na budowie.  

 Zakres projektu obejmuje wykonanie otworów drzwiowych, częściowo w ścianach 
nośnych. 

 Zabudowanie części przebić w stropach. 
 Wykonanie nowych szybów windowych, towarowych. 
 

5. Opis elementów konstrukcyjnych budynków. 
 

5.1  Nadproża 
Nad otworami podlegającymi poszerzeniu, oraz nowych zaprojektowano nadproża 
prefabrykowane 
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5.2.  Płyty stropowe 
Istniejące przebicia podlegające zlikwidowaniu należy zlikwidować poprzez 
zabetonowanie. 
 
5.3. Rama  
W miejsce wyburznej ściany na parterze zaprojektowano ramę stalową z profili 
zalcowanych szeroko stopowych. 
Słupy z profili HEB 140, belka z profili HEB 240. 
Słupy mocować do podłoża poprzez kotwy wklejane. 
Elementy dopasować do stanu istniejącego, przez wykonaniem wymiary ramy sprawdzić 
ze stanem istniejącym. 
 
5.4. Konstrukcja wsporcza pod centalę wentylacyjną 
Pod centalę wentylacyjną zlokalizowaną na stropodacu zaprojektowano konstrukcję 
wsporczą z profili stalowych walcowanych – belki górne, oraz z profili zimno giętych 
zamkniętych – słupki, elementy poziome oparte na stropie 
 
Elementy stalowe zabezpieczyć poprzez malowanie zestawem malarskim odpowiednim 
do środowiska w którym się znajdują. 
 
 

5. Normy i literatura. 
 
-Obciążenia stałe i zmienne PN-82/B-02000 
-Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011 
-Obciążenia śniegiem PN-80/B02010 
-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-03264 
 
 
6.  Uwagi końcowe. 
 

7.1. Zmiany  w stosunku do niniejszego Projektu, które Inwestor chce wprowadzić 
podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę Projektanta. 
7.2. Nie jest przedmiotem poniższego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z 
nim związane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem. 
7.3. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie 
robót budowlano-montażowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujętymi w normach 
państwowych (PN, BN) 
7.4. Materiały budowlane zastosowane w realizacji winny posiadać aprobaty techniczne, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań. 
7.5. Poszczególne opracowania branżowe składające się na Projekt należy czytać 
łącznie. 
78.6. Pracami budowlanymi powinny kierować osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

 
Projektant:  mgr inż. Andrzej Pasternak    upr. KL-110/97 
 
Sprawdził: inż. Tadeusz Śmiech  upr. KL-96/90 
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II. Rysunki 

 
 

Nr rys. Zawartość 

K.01 Rzut piwnicy 

K.02 Rzut parteru 

K.03 R.1 – rama 

K.04 Dtal A 

K.05 Rama wsporcza pod centralę wentylacyjną 

  

  

  

  

  

  
 

 

 


